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ABSTRAK 
Telah  dilakukan penelitian mengenai optimasi sistem pencahayaan alami dan buatan pada ruang 
kerja Kantor Kelurahan Paninggilan Utara Ciledug Tangerang yang bertujuan untuk mengkaji 
sistem pencahayaan alami dan buatan dalam upaya mendapatkan sistem pencahayaan yang 
optimal, yang dapat diterapkan pada ruang kantor kelurahan. Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode kuantitatif. Data yang diperoleh besumber dari hasil pengukuran intensitas 
cahaya secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan pada pagi, siang dan sore hari 
selama tiga hari dengan menggunakan luxmeter. Hasil yang diperoleh kemudian di bandingkan 
dengan standar yang direkomendasikan oleh SNI. Simulasi komputer digunakan sebagai alat 
untuk melakukan penyelesaian permasalahan melalui optimasi sistem pencahayaan pada ruang 
kerja kantor. Hasil pengukuran yang dilakukan menunjukan hasil tingkat intensitas cahaya pada 
sistem pencahayaan alami dan campuran tidak terdapat titik ukur yang memenuhi standar SNI 
yaitu sebesar 350 lux. Untuk itu optimasi sederhana dilakukan dengan menambahkan tingkat 
intensitas cahaya yang masuk ke dalam ruangan dan hasilnya tingkat intensitas cahaya alami yang 
masuk mengalami peningkatan. Selain itu, penggantian dan penambahan lampu pada ruang kerja, 
mampu meningkatkan tingkat intensitas cahaya sehingga intensitas cahaya pada ruang kerja  
tercukupi. Upaya penghematan energi dilakukan dengan Penerapan koordinasi sistem 
pencahayaan alami dan buatan dengan cara mematikan lampu pada area yang intensitas 
cahayanya tercukupi melalui cahaya alami. 
Kata Kunci :  Pencahayaan Alami, Pencahayaan Buatan, Kantor Kelurahan, Optimasi,              
Hemat Energi 
 
ABSTRACT  
A research on optimization of natural and artificial lighting system has been done to study natural 
and artificial lighting system in order to get optimal lighting system which can be applied to urban 
village office. This research is done by using quantitative method. The data obtained from the 
results of light intensity measurements directly on the object of research conducted in the morning, 
afternoon and afternoon for three days using luxmeter. The results obtained are then compared 
with the standard recommended by SNI. Computer simulation is used as a tool for problem solving 
through lighting system optimization in the office work space. The result of measurement shows the 
result of light intensity level on natural lighting system and mixture there is no measuring point that 
meets the SNI standard that is equal to 350 lux. For that simple optimization is done by adding the 
level of light intensity into the room and the results of the level of natural light intensity that went in 
increased. In addition, the replacement and addition of lights in the work space, able to increase 
the level of light intensity so that the light intensity in the work space is sufficient. Efforts to save 
energy are done by applying the coordination of natural and artificial lighting systems by turning off 
lights in areas where the intensity of light is fulfilled through natural light. 
Keyword : Keyword: Daylighting , Artificial Lght , Village Office, Evaluation ,  Energi Saving 
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1. PENDAHULUAN 
Pencahayaan memainkan peranan 
yang sangat penting dalam arsitektur, baik 
dalam menunjang fungsi ruang dan 
berlangsungnya berbagai kegiatan di dalam 
ruang, membentuk citra visual estetis, 
maupun menciptakan kenyamanan dan 
keamanan bagi para pengguna ruang. 
(Manurung, 2009)  
Dalam merencanakan suatu bangunan 
gedung, desain pencahayaan merupakan hal 
yang perlu diperhatikan, oleh karena aktifitas 
pengguna ruang berpengaruh terhadap  
distribusi cahaya dalam ruang. Pada 
dasarnya dalam mendesain pencahayaan 
ruang, seorang Arsitek akan mengacu pada 
rekomendasi standard iluminasi. (Jamala, 
2016) 
Bangunan adalah salah satu 
pengkonsumsi energi terhemat energi dari 
sektor bangunan akan dapat memberikan 
efek signifikan pada keberlanjutan 
ketersediaan energi. Salah satu upaya 
penghematan energi pada bbesar, World 
Green Building Council menyebutkan bahwa 
sektor konstruksi menyerap 30-40% total 
energy dunia (Kerr, 2008). Oleh karenanya, 
penerapan konsep angunan adalah dengan 
optimalisasi desain untuk mewadahi 
penggunaan potensi alam, termasuk di 
dalamnya pencahayaan. Studi pada 
bangunan kantor di Hawaii menyebutkan 
bahwa 27% dari total konsumsi energi 
bangunan tergunakan untuk pencahayaan 
buatan, dengan pengoptimalisasian 
penggunaan pencahayaan alami maka 
persentase tersebut dapat ditekan. Masalah 
yang kemudian muncul adalah tentang 
kenyamanan visual yang ditimbulkan oleh 
pencahayaan alami dalam ruang. Pengguna 
bangunan pada dasarnya menghendaki 
adanya pencahayaan alami. Sebuah review 
pada reaksi pengguna terhadap lingkungan 
dalam bangunan menyatakan bahwa 
tersedianya pencahayaan alami secara 
optimal sangat diinginkan karena memenuhi 
dua kebutuhan dasar manusia: kebutuhan 
visual untuk melihat baik bidang kerja 
maupun ruangan dan untuk mengalami 
stimulasi lingkungan dari efek pencahayaan 
tersebut. (Boyce, 1998 dalam IEA, 2000). 
Fungsi utama pencahayaan adalah 
sebagai penerang ruang untuk mendukung 
kegiatan yang berlangsung dalam ruang 
tersebut. Selain itu, pencahayaan juga dapat 
memberikan nilai lebih dalam suatu ruang, 
antara lain dapat membangun suasana 
ruang, efek fisik dan psikologis adalah satu 
kesatuan yang saling mempengaruhi dalam 
pencahayaan. Pencahayaan yang terlalu 
terang akan membuat pengguna ruang 
merasa terbangun dan sangat aktif. 
Sedangkan pencahayaan yang temaram dan 
redup menciptakan rasa rileks bahkan 
mungkin mengantuk. Hal tersebut 
merupakan efek psikologis dalam bentuk fisik 
pencahayaan. Suasana ruang dapat 
diciptakan dari warna dan intensitas 
cahayanya. (Kementrian Ketenagaan, 2005 
dalam Indrani, Santosa, 2009) 
Kantor sebagai area kerja 
membutuhkan tingkat kenyamanan 
pencahayaan alami yang memadai agar 
pengguna di dalamnya dapat melakukan 
aktivitas dengan lancar dan memiliki 
produktivitas kerja yang baik. Kenyamanan 
visual dapat tercapai jika poin-poin 
kenyamanan visual teraplikasikan secara 
optimal antara lain dengan kesesuaian 
rancangan dengan standar terang yang 
direkomendasikan dan penataan layout 
ruangan yang sesuai dengan distribusi 
pencahayaan. Namun mendasarkan 
penilaian kenyamanan hanya pada standar 
yang direkomendasikan belum cukup, karena 
pengguna bangunan sebagai subjek yang 
merasakan kenyamanan memiliki perilaku 
yang berbeda tiap individu yang 
mempengaruhi persepsi mereka terhadap 
kenyamanan pencahayaan alami dalam 
ruang. Penilaian kenyamanan visual dari 
pencahayaan alami akan tepat jika terdapat 
kesesuaian antara hasil terukur dari 
kesesuaian rancangan dengan teori dan 
standar dengan persepsi penggunanya. 
Dari latar belakang tersebut penulis 
bertujuan untuk melakukan penelitian 
dengan mengangkat judul “Optimasi Sistem 
Pencahayaan Pada Ruang Kerja Kantor 
Kelurahan Paninggilan Utara, Ciledug, 
Tangerang.“ 
 
2. LANDASAN TEORITIS 
2.1. Pencahayaan Alami 
Rahmania dan Sugini (2013). 
Pencahayaan alami merupakan cahaya 
yang bersumber dari matahari. 
Pencahayaan alami dibutuhkan karena 
manusia memerlukan kualitas cahaya alami. 
Fungsi pencahayaan alami dapat 
meminimalisir penggunaan energi listrik. 
Sehingga desain yang mengutamakan 
pemanfaatan pencahayaan alami harus 
dikembangkan. 
Ander (Dalam Riandito (2012)) 
menjelaskan mengenai beberapa strategi 
desain untuk pencahayaan alami, antara lain: 
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peningkatan keliling zona pencahayaan 
alami, penetrasi pencahayaan alami diatas 
ruangan, penggunaan ide “bukaan efektif” 
untuk perkiraan awal pada area kaca yang 
optimal, pemantulan pencahayaan alami 
dalam ruang untuk meningkatkan kecerahan 
ruang, penghindaran sorotan langsung 
cahaya alami didaerah tugas visual yang 
kritis, penggunaan cahaya langsung secara 
hati – hati pada area dimana pekerjaan 
nonkritis terjadi, dan penyaringan 
pencahayaan alami.  
 
2.2. Pencahayaan Buatan 
Amin (2011). Pencahayaan buatan 
adalah pencahayaan yang dihasilkan oleh 
sumber cahaya selain cahaya alami. 
Pencahayaan buatan sangat diperlukan 
apabila posisi ruangan sulit dicapai oleh 
pencahayaan alami atau saat pencahayaan 
alami tidak mencukupi. 
Karlen dan Benya (Dalam Riandito 
(2012)). Menjelaskan secara lengkap tentang 
langkah demi langkah untuk mendapatkan 
desain pencahayaan buatan yang baik, yaitu: 
a. Langkah 1 : Penentuan kriteria desain 
pencahayaan. Beberapa kriteria 
mencangkup kuantitas dan kualitas 
pencahayaan, yang memastikan bahwa 
anda merancang pencahayaan untuk 
menghasilkan cahaya dengan jumlah 
yang tepat. 
1) kuantitas penerangan 
2) kualitas penerangan 
3) Pengkodean Energi (energy codes) 
b. Langkah 2 : perekaman kondisi 
arsitektural dan batasan 
c. Langkah 3: penetuan tugas visual dan  
pekerjaan yang harus dilayani 
d. Langkah 4: pemilihan sistem 
pencahayaan yang akan digunakan 
 
2.3. Persyaratan Pencahayaan Kantor 
Dalam konteks Intensitas 
Pencahayaan, Achsani, dkk (2014) 
menyatakan bahwa Penyelesaian pada 
bidang interior berkaitan dengan pemantulan 
dan penyerapan bahan. Mengutip 
pernyataan Lippsmeier (1994), bahwa 
intensitas cahaya matahari dan pantulan 
cahaya matahari yang kuat merupakan 
gejala dari iklim tropis. Sehingga perlu 
adanya perancangan terkait bahan dan 
warna dari lapisan furnishing elemen ruang. 
Menurut Badan Standardisasi Nasional 
(2001), pengujian pencahayaan alami siang 
hari dimaksudkan menguji atau 
menilai/memeriksa kondisi pencahayaan 
alami siang hari. Menurut Badan 
Standardisasi Nasional (2000), intensitas 
pencahayaan yang dibutuhkan untuk ruang 
kerja kantor adalah 350 lux.  
3. METODOLOGI PENELITIAN 
Metode penelitian ini akan 
menggunakan metode penelitian kuantitatif. 
Pada penelitian ini data yang diperoleh 
bersumber dari hasil pengukuran dan 
pengamatan secara langsung pada objek 
penelitian. Data hasil pengukuran yang didapat 
akan disesuaikan dengan standar 
pencahayaan yang direkomendasikan SNI. 
Penelitian ini juga menggunakan simulasi 
komputer dengan menggunaan software Relux 
yang bertujuan untuk melakukan perbandingan 
antara hasil pengukuran langsung dengan hasil 
simulasi yang dilakukan dengan menggunakan 
software. Selain itu, penggunaan software 
Relux terkait dengan simulasi optimasi yang 
dilakukan dalam upaya mendapatkan sistem 
pencahayaan yang optimal. 
Pengukuran dilakukan dengan 
Menentukan titik ukur terlebih dahulu pada 
setiap ruang yang akan dijadikan penelitian 
berdasarkan kondisi ruang yang ada. Titik 
ukur terbagi menjadi dua zona. Zona 1 
merupakan zona baca dan zona 2 
merupakan zona penyimpanan buku. Pada 
zona ruang 1 terdapat 9 titik ukur. 
Sedangkan pada zona ruang 2 jumlah titik 
ukur sebanyak 9 titik. 
Pengukuran dilakukan dengan dua 
kondisi. Kondisi pertama pengukuran 
dilakukan dengan hanya memasukan 
intensitas cahaya alami saja melalui bukaan 
yang ada, dan kondisi kedua pengukuran 
dilakukan dengan menyalakan semua lampu 
dan juga memasukan cahaya alami melalui 
bukaan.  
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Gambar 1. Denah Titik Pengukuran 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1. Analisa Sistem Pencahayaan Alami 
Pemanfaatan cahaya alami sebagai 
sumber sistem pecahayaan pada ruang kerja 
kantor Kelurahan Paninggilan Utara 
diperoleh melalui pemanfaatan bukaan 
berupa jendela yang memliki dimensi 0.6 m 
X 1,5 m yang terdapat 8 bukaan pada sisi 
timur, 6 bukaan pada sisi barat bangunan 
dan 2 bukaan pada sisi utara dan selatan, 
sebagai sumber masuk nya cahaya matahari 
ke dalam ruang dimana setiap kaca jendela 
bisa di buka .Bukaan – bukaan yang terdapat 
pada ruang kerja kantor Kelurahan 
Paninggilan memiliki tingkat transparansi 
kaca yang cukup rendah, hal tersebut 
disebabkan karena di sekitar area kelurahan 
adalah kebun atau pepohonan yang sangat 
lebat dan letak dari kelurahan tersebut 
sangat tidak terlihat dari keramaian karena di 
kepung oleh kebun milik orang lain. 
  
 
 
Gambar 2. Situasi interior kantor 
kelurahan 
 
Berdasarkan hasil rata- rata 
pengukuran tingkat pencahayaan buatan dan 
alami dengan menggunakan digital lux 
meter. Nilai intensitas cahaya alami dan 
buatan pada ruang kerja kantor kelurahan 
memiliki rata rata sebesar 78 lux. Nilai 
tersebut masih belum sesuai dengan tingkat 
intensitas cahaya yang direkomendasikan 
oleh SNI untuk perpustakaan yaitu sebesar 
350 lux. 
 
Tabel 1. Intensitas Pencahayaan Alami 
 
 
4.2. Analisa Sistem Pencahayaan 
Buatan  
Sistem pencahayaan buatan yang 
terdapat pada ruang baca gedung 
Perpustakaan dan Arsip Daerah Jakarta 
Selatan yaitu bersumber dari penggunaan 
cahaya lampu yang terdiri dari 58 lampu. 
Yang tersebar dalam 29 armature. Yang 
diantaranya terdapat 23 armature, yang pada 
setiap armature nya terdiri dari 2 lampu dan 
6 armature lainnya pada masing – masing 
armaturenya terdiri dari 1 lampu. 39 armature 
tersebut tersebar merata pada langit-langit 
(plafond) ruang. Dengan ketinggian 
perletakan sekitar 2.3 meter. Jenis lampu 
yang digunakaan merupakan jenis lampu TL 
36 watt. 
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Gambar 3. Denah titik lampu 
 
4.3. Intensitas Pencahayaan Alami dan 
Buatan (Campuran) 
Berdasarkan hasil rata-rata 
pengukuran tingkat pencahayaan buatan dan 
alami dengan menggunakan digital lux 
meter. Nilai intensitas cahaya alami dan 
buatan pada ruang baca memiliki rata rata 
sebesar 240 lux. Nilai tersebut masih belum 
sesuai dengan tingkat intensitas cahaya 
yang direkomendasikan oleh SNI untuk 
perpustakaan yaitu sebesar 300 lux. 
 
Tabel 2. Intensitas pencahayaan alami 
dan buatan 
 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Keseluruhan hasil pengukuran cahaya 
alami yang dilakukan selama 3 hari pada 
zona ruang 1 yang merupakan zona kegiatan 
kerja. Tidak didapatkan tingkat intensitas 
cahaya alami yang sesuai dengan standar 
SNI. Tingkat rata - rata intensitas cahaya 
alami yang terdapat zona 1 dan zona 2 
hanya sekitar 100 – 150 lux saja. Dengan 
tingkat intensitas cahaya alami tertinggi 
terjadi pada zona  2 pada waktu pengukuran 
pukul 12.00 – 13.00. Penggunaan kaca 
bewarna gelap menyebabkan tingkat 
intensitas cahaya alami yang masuk kedalam 
ruang menjadi rendah. Usaha optimasi 
sederhana yang dilakukan dengan 
meningkatkan transparansi kaca menjadi 90 
% dinilai efektif  dan menambah daya lampu 
yang digunakan,karena didapatkan hasil 
yang cukup baik. Terjadi peningkatan 
intensitas cahaya alami pada zona ruang 1 
dan zona uang 2 yang mencapai 350 lux.  
 
5.2. Rekomendasi 
1. Penggunaan jenis lampu LED pada ruang 
kerja kantor kelurahan sangat 
direkomendasikan karena penggunaan 
lampu LED dapat lebih menghemat 
penggunaan energi pada bangunan. 
Lampu LED memiliki perfoma yang lebih 
baik dibanding dengan lampu 
konvesional. Selain itu energi yang 
digunakan lampu LED lebih hemat 
dibandingkan dengan penggunaan lampu 
konvensional. Lampu LED memiliki usia 
lampu yang lebih lama dibandingkan 
dengan lampu konvesional. 
2. Penerapan sistem pencahayaan 
lightshelves dapat diterapkan apabila 
diinginkan pemerataan distribusi cahaya 
yang lebih baik. Kondisi ruangan yang 
didominasi warna cream dapat 
memberikan tingkat refleksitas cahaya 
yang cukup baik. 
 
 
Gambar 4. Light Shelves 
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5.3. Saran 
1. Dalam penelitian ini, fokus penelitian 
hanya pada ruang baca umum yang 
terletak di lantai 2 saja. Diharapkan untuk 
penelitian selanjutnya dapat meneliti 
ruang kantor kelurahan lainnya untuk 
dapat membandingkan perbedaan kondisi 
ruang,bukaan dan letak lampu terhadap 
tingkat intensitas cahaya yang dihasilkan. 
2. Intensitas cahaya alami yang terlalu tinggi 
dapat meningkatkan kalor pada ruang, 
sehingga perlu diperhatikan mengenai 
tingkat intensitas cahaya alami yang 
masuk kedalam ruang. Upaya sederhana 
yang dapat dilakukan dalam 
permasalahan tersebut adalah dengan 
melakukan penyaringan cahaya alami 
dengan menggunakan tirai sehingga pada 
saat kondisi cahaya yang masuk dirasa 
terlalu tinggi dapat dihalau dengan 
menutup jendela dengan tirai. 
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